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Thema: 
 

Bauart von Transformatoren mit Schutzart IPX1 - IPX6 
(Überarbeitung EK1-Beschluss 150-01) 

Subject: 
 

Design of transformers with protection degree IPX1 – IPX6  
(Revision of EK1 Decision 150-01) 

  

Bezug: 
Norm, Abschnitt 
Gesetz, Richtlinie 

EN 61558-1:2005 Abschnitt 19.17   
EN IEC 61558-1:2019 Abschnitt 19.17 
 

EN 61558-1:2005 clause 19.17   
EN IEC 61558-1:2019 clause 19.17 

Reference: 
Standard, section 
law, directive 

  

Umlaufpapiere 
Sitzung 
Current session 
papers: 

718-20, 724-21 
EK1-Sitzung vom 29.09.2020 

  

Frage: 
 

Muss der Abschnitt 19.17 der EN 61558-1 angewendet werden, 
wenn der Transformator in ein vollständig geschlossenes Ge-
häuse eingebaut ist? 

Question: 
 

Shall clause 19.17 of EN 61558-1 be applied if the transformer is 
built into a completely closed enclosure? 

  

Lösungs- 
Vorschlag: 
 

Nein, wenn der Transformator vollständig mit Isolierstoff ausge-
füllt ist oder in ein vollständig geschlossenes Gehäuse eingebaut 
ist, muss Abschnitt 19.17 nicht angewendet werden.  
 

Proposal for solu-
tion: 

No, if the transformer is completely sealed with insulation material 
or is built into a completely closed enclosure, clause 19.17 does 
not need to be applied. 

  

Entscheidung 
 

Der Lösungsvorschlag ist angenommen 2021-02-11 
Für die Umsetzung gilt Kategorie C nach AD06. 

Decision 
 

Proposal for solution is accepted 2021-02-11 
For implementation category C according to AD06 is essential 

  

Entscheidung ist 
im Zertifikat aufzu-
führen? 
Decision must be 
listed in the certifi-
cate? 

 
 

 ☐ ja / yes ☒ nein / no 

 


