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Vorwort
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nologietransfer durch Patente und Normen" (Férderkennzeichen FKz 03TN0025) hervor.
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werks. Diese VDE SPEC ist insbesondere auch keine Technische Regel im Sinne von § 49 EnWG.
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An dieser Stelle herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten fur ihre wertvollen Beitrdge und An-
regungen.

Trotz grolRer Anstrengungen zur Sicherstellung der Korrektheit, Verlasslichkeit und Prazision techni-
scher und nicht-technischer Beschreibungen kann die VDE SPEC-Projektgruppe weder eine explizite
noch eine implizite Gewahrleistung flr die Korrektheit des Dokuments ibernehmen. Die Anwendung
dieses Dokuments geschieht in dem Bewusstsein, dass die VDE SPEC-Projektgruppe flr Schaden
oder Verluste jeglicher Art nicht haftbar gemacht werden kann. Die Anwendung der vorliegenden VDE
SPEC entbindet den Nutzer nicht von der Verantwortung fiir eigenes Handeln und geschieht damit auf
eigene Gefahr.

Im Zuge der Herstellung und/oder Einfihrung von Produkten in den Europaischen Binnenmarkt muss
der Hersteller eine Risikoanalyse durchflihren, um zunachst festzustellen, welche Risiken das Produkt
mdglicherweise mit sich bringt. Nach Durchfiihrung der Risikoanalyse bewertet er diese Risiken und
ergreift gegebenenfalls geeignete MalRnahmen, um die Risiken wirksam zu eliminieren oder zu mini-
mieren (Risikobewertung). Die vorliegende VDE SPEC entbindet den Nutzer nicht von dieser Verant-
wortung.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte be-
ruhren kénnen. VDE ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu
identifizieren.
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Vorwort — Erganzung

Diese Uberarbeite VDE SPEC basiert auf den Ergebnissen des Projekts ,ANOMALOUS* und damit
der Edition 1.0.

Die Erganzungen der VDE SPEC basierend auf den Ergebnissen des Projekts ,POLYMAERA" im
Rahmen der vom Bundesministerium fir Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geférderten Initiative
~WIPANO — Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen" (Férderkennzeichen FKz
03TNO0053))* hervor.

Die Erganzung stellt einen Vorschlag dar, um die im Feld nach einigen Jahren gefundenen Fehler im
Labor nachzustellen und dies im Sinne von Qualitatstests im Vorfeld der Installation durchzufihren.

Verfasserinnen und Verfasser dieser Erganzung VDE SPEC sind:

Buerhop-Lutz, Claudia, Forschungszentrum Julich GmbH, IEK-11, HI ERN (HIERN)
Clawin, Peter, Hanwha Qcells, (HQC)

Einhaus, Roland, Zentrum fir Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Wurttem-
berg (ZSW)

Gottschalg, Ralph, Fraunhofer-Center fir Silizium-Photovoltaik (CSP) / Hochschule Anhalt
(HSA)

Jéackel, Bengt, Fraunhofer-Center fir Silizium-Photovoltaik (CSP)

Kriening, Jonathan, Zentrum fiir Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Wirttem-
berg (ZSW)

Mortazavifar, Leila, Hochschule Anhalt (HSA)
Stroyuk, Oleksandr, Forschungszentrum Julich GmbH, IEK-11, HI ERN (HIERN)

An dieser Stelle herzlichen Dank an die Expertinnen und Experten fir ihre wertvollen Beitradge und An-
regungen.

Einschrankungen zum Inhalt des Dokuments bleiben bestehen — siehe oben.
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Executive Summary

In PV-Modulen verbaute Backsheets zeigen im Feld vorzeitige Alterungserscheinungen mit Risiken
des elektrischen Schlags und Brands bzw. mit dem Risiko des Totalausfalls. Die vorliegende VDE
SPEC gibt eine Ubersicht der Folientypen, Degradationserscheinungen und Analysemethoden. Zu-
satzlich werden Empfehlungen zum Umgang mit verschiedenen Befunden gegeben.

Edition 1.1 erganzt die Moglichkeit Riickseitenfolien im Vorfeld auf mdgliche friihzeitig auftretende
Auffalligkeiten wie vorher beschrieben zu prifen.
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Einleitung

Photovoltaik (PV) ist, neben der Windkraft, die weltweit wichtigste erneuerbare Energiequelle auf dem
Wege der COz- freien Erzeugung von elektrischer Energie. Der Anteil der Photovoltaik im deutschen
Strommix steigt jahrlich an und damit auch die Anforderungen an den reibungslosen und vorhersagba-
ren Betrieb.

Die EU-Ziele im Rahmen des Green Deals sehen eine Reduktion der CO2-Emmision um 55 % bis 2030
bzw. 100 % bis 2050 vor. Zum Erreichen dieser hochgesteckten Ziele ist eine gewaltige Kraftanstren-
gung nétig. Zieht man nun noch in Betracht, dass durch die e-Mobilitdt und die Umstellung der Gebau-
deerwarmung von fossilen Brennstoffen auf elektrische Warmepumpen der Bedarf deutlich steigen wird,
ist ein Anstieg so genannter E-Energy (Electronic Energy) zu erwarten.

Neben einem raschen Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung muss gewahrleistet werden, dass
die Laufzeit der bestehenden PV-Anlagen so weit wie moglich verlangert wird. Dazu gehort die Sicher-
stellung der Rahmenbedingungen fiir sowohl alte als auch neue Anlagen. Aber es besteht dariiber hin-
aus die Gefahr, dass viele jingere Anlagen wegen friihzeitig auftretender Fehler und Defekte an den
Backsheets der PV-Module vom Netz genommen werden mussen.

Auf dem Markt gibt es mittlerweile einige Firmen, die Reparaturlésungen fir PV-Module anbieten. Aller-
dings gibt es fur die Reparatur bisher keine Richtlinien oder Vorgaben fur Durchfihrung bzw. fir an-
schlieRende Uberpriifungen.

Diese VDE SPEC gibt Richtlinien fur die Bewertung und Handlungsempfehlungen fir Auffalligkeiten von
PV-Modul-Backsheets. Neben optischen Bewertungen werden Analyseverfahren vorgeschlagen und
mogliche elektrische Sicherheitsprifungen zur vertieften Bewertung.

Edition 1.1 erganzt die Mdglichkeit, Rlckseitenfolien im Vorfeld auf mogliche friihzeitig auftretende Auf-
falligkeiten wie vorher beschrieben zu prifen.
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1 Anwendungsbereich

Diese VDE SPEC beinhaltet eine Fehlerklassifizierung von PV-Modul-Backsheets. Die Erkennung und
die sicherheitsrelevante Bewertung, z. B. in einer wiederkehrenden PV-Anlagen-Begehung, und die da-
rauf zurlickzufihrenden moglichen Handlungsmdglichkeiten werden beschrieben.

Die VDE SPEC ist fir die meisten auf dem Markt verbauten kristallinen Silizium- sowie Dinnschicht-
Module anwendbar, die nur nach Aufbau und den aufgetretenen Fehlern klassifiziert werden missen.

Andere fur den sicheren Betrieb notwendige Inspektionen und Prifungen, wie z. B. Prifung von An-
schlussdosen, Leitungen und Steckern, sind entsprechend anderer Inspektionsnormen durchzufihren.

Zusatzliche strengere Bewertungen kdénnen erfolgen, wenn das PV-System auf z. B. systemkritischer
Infrastruktur (bspw. Krankenhaus) oder anderweitig gefahrdeten Gebauden / Installationen (bspw. Re-
gion mit hoher Waldbrandgefahr, bandgefahrdete Dacher) installiert ist. Brand- und andere sicherheits-
relevante Normen mussen eingehalten bleiben.

Edition 1.1 erganzt die Mdglichkeit, Riickseitenfolien im Vorfeld auf mégliche friihzeitig auftretende Auf-
falligkeiten wie beschrieben zu priifen. Dies kann als qualitatssichernde MalRnahme bei der Auswahl
der Module erfolgen, kann aber auch hilfreich sein, um Fehlerindikationen im Feld im Labor nachzustel-
len.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile
davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1):2019-04, Photovoltaik (PV)-Systeme — Anforderungen an Priifung,
Dokumentation und Instandhaltung — Teil 1: Netzgekoppelte Systeme — Dokumentation, Inbetriebnah-
mepriifung und Priifanforderungen (IEC 62446-1:2016 + A1:2018); Deutsche Fassung EN 62446-
1:2016 + A1:2018

DIN EN IEC 61215-1 (VDE 0126-31-1):2022-08 Terrestrische Photovoltaik (PV)-Module — Bauarteig-
nung und Bauartzulassung — Teil 1: Priifanforderungen (IEC 61215-1:2021 + COR1:2021); Deutsche
Fassung EN IEC 61215-1:2021 + AC:2021

DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2), Terrestrische Photovoltaik (PV)-Module — Bauarteignung und
Bauartzulassung — Teil 2: Priifverfahren

DIN EN IEC 61730-1 (VDE 0126-30-1), Photovoltaik (PV)-Module — Sicherheitsqualifikation — Teil 1:
Anforderungen an den Aufbau

DIN EN IEC 61730-2 (VDE 0126-30-2), Photovoltaik (PV)-Module — Sicherheitsqualifikation — Teil 2:
Anforderungen an die Priifung

DIN EN IEC 62446-2 (VDE 0126-23-2), Photovoltaik (PV)-Systeme — Anforderungen an Priifung, Do-
kumentation und Instandhaltung — Teil 2: Netzgekoppelte Systeme — Instandhaltung von PV-Systemen

DIN EN ISO 9001:2015, Qualitdtsmanagementsysteme — Anforderungen (ISO 9001:2015); Deutsche
Fassung und englische Fassung EN ISO 9001:2015

DIN IEC/TS 62446-3 (VDE V 0126-23-3), Photovoltaik(PV)-Systeme — Anforderungen an Prtifung, Do-
kumentation und Instandhaltung — Teil 3: Photovoltaische Module und Betriebsanlagen — Infrarot-Ther-
mografie im Freien

DIN VDE 0105-100/A1 (VDE 0105-100/A1:2017-06), Betrieb von elektrischen Anlagen — Teil 100: All-
gemeine Festlegungen; Anderung A1: Wiederkehrende Priifungen

IEC TS 62788-2, Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 2: Poly-
meric materials - Frontsheets and backsheets

IEC TS 62788-7-2, Measurement procedures for materials used in photovoltaic modules - Part 7-2:
Environmental exposures - Accelerated weathering tests of polymeric materials
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3 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den fol-
genden Adressen bereit:

= DIN-TERMinologieportal: verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term
= DKE-IEV: verfligbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV

3.1
Standardtestbedingungen (STC)
(en: Standard Test Conditions)

Normierte Standardbedingungen fur Leistungsmessung von PV-Modulen

3.2

Schichtpressstoff

Erzeugnis, bei dem zwei oder mehr Lagen desselben Werkstoffs oder verschiedener Werkstoffe mitei-
nander verbunden wurden. Dazu gehéren alle Komponenten vor der Befestigung der Anschlussdose,
des Rahmens oder der Montageschiene und des Typschilds.

[QUELLE: IEC 60050-212:2010, 212-15-52, modifiziert — Der zweite Satz wurde erganzt.]

3.3

Hersteller

jede juristische Person, die ein Produkt herstellt oder ein Produkt entwickelt bzw. hergestellt hat und
dieses Produkt unter seinem Namen oder Warenzeichen auf den Markt bringt

3.4

Verkapselungsstoff

Zwischenschicht(en) zwischen Frontseiten- und Riickseitenfolie des PV-Moduls, die die aktiven Teile
des PV-Moduls umschlief3t (umschlie3en)

3.5

Gehéduse

Teil einer Baugruppe, der einen festgelegten Schutzgrad fiir die Einbauten gegen aulere Einwirkun-
gen und einen festgelegten Schutzgrad gegen Annahern oder Beriihren aktiver Teile bietet

[QUELLE: IEC 60050-441:1984, 441-13-01, modifiziert — ,sich bewegender Teile” wurde gestrichen]

3.6

Frontsheet

aufdere Schicht (Verbund dulerer Schichten) an der Frontseite des PV-Moduls zum Schutz der inne-
ren Bauteile des PV-Moduls vor Beanspruchung von auften und Witterungseinflissen sowie als elekt-
rische Isolierung

3.7

Backsheet

Ruckseitenfolie, die die Solarzelle vor Umwelteinfliissen wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit schitzt
sowie elektrische Isolierung und mechanische Stabilitat bietet

3.8

Primer

Haftvermittelnde Lage zwischen Einkapselungsmaterial und Folie des Backsheets, typischerweise Be-
standteil der Folie

3.9

Ethylenvinylacetat

eine formulierte Folie, die als Einkapselungsmaterial bei der Laminierung von PV-Modulen verwendet
wird

3.10

Fluoropolymer

Polymer auf Basis von Fluorkohlenwasserstoffen (teil- oder vollfluorierte Kohlenwasserstoffe); zum
Beispiel PVF oder PVDF
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3.1
Kynar®
Handelsname der Firma Arkema fiir Polyvinyldenfluoride

3.12
Polyamid
Thermoplastischer Kunststoff, der z. B. als Backsheet-Material verwendet wird

3.13
Polyethylen
Thermoplastischer Kunststoff auf Polyolefinbasis

3.14
Polyethylenterephthalat
Thermoplastischer Kunststoff aus der Polyesterfamilie (z. B. Einwegplastikflaschen)

3.15
Tedlar®
Handelsname der Firma DuPont fir Polyvinylfluoride

4 Abkiirzungen

Abkiirzung Bedeutung

AATR Essigsaure-Transmissionsrate (englisch Acetic Acid Tansmission Rate)

BOM Materialzusammenstellung (englisch Bill of Material)

EVA Ethylenvinylacetat

FTIR Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie

KPK Backsheet-Konstruktion basierend auf Kynar® / PET / Kynar®

NIRA Nah-Infrarot-Absorption-Spektroskopie

PA Polyamid

PE Polyethylen

PET Polyethylenterephthalat

PO Polyolefin

PP Polypropylen

POE Polyolefin-Elastomer-Einkapselungsmaterial

PPE Backsheet-Konstruktion auf Basis von PET / PET / Einkapselungsmaterial (oft Mischungen aus PE und EVA)
PV Photovoltaik

PVB Polyvinylbutyral

PVDF Polyvinylidenfluorid; thermoplastisches Fluorpolymer (Handelsname Kynar® von Arkema)
PVF Polyvinylfluorid; thermoplastisches Fluorpolymer (Handelsname Tedlar® von DuPont))
TPE Backsheet-Konstruktion basierend auf Tedlar® / PET / Einkapselungsmaterial

TPT Backsheet-Konstruktion basierend auf Tedlar® / PET / Tedlar®

5 Bewertung von PV-Modul-Backsheets
5.1 Allgemeines

Das Backsheet eines PV-Moduls besteht in der Regel aus einem Glas- (Glas-Glas Module) oder einem
Polymer-Backsheet (Glas-Backsheet-Module). PV-Module sind in der Regel Klasse Il Produkte und sind
CE-kennzeichnungspflichtig. Die Basis zur Konformitatserklarung nach Niederspannungsrichtlinie ist
die Einhaltung von DIN EN IEC 61730-1 (VDE 0126-30-1) und DIN EN IEC 61730-2 (VDE 0126-30-2).
Neben konstruktiven Anforderungen werden beschleunigte Alterungstest durchgefiihrt mit
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abschlieBender Bewertung der elektrischen Sicherheit. Ist die elektrische Sicherheit der PV-Anlage
nicht mehr gewahrleistet, so muss diese in einen sicheren Zustand tberfihrt werden.

Dieses Dokument soll die Grundlage fiir die Bewertung legen und mégliche Uberpriifungsméglichkeiten
sowie Handlungsempfehlungen geben. Ein explizites Reparaturverfahren ist nicht Teil dieser VDE
SPEC.

Gebrochene Vorder- oder Rickseitenglaser, abgefallene oder beschadigte Anschlussdosen, Leitungen
oder Stecker stellen ebenfalls ein inharentes Sicherheitsrisiko dar und missen repariert oder die Module
durch neue ersetzt werden. Auf diese Aspekte wird in dieser VDE SPEC nicht weiter eingegangen. Der
Fokus ist die technische Bewertung des polymeren Backsheets.

5.2 Typische Aufbauten von Backsheets

Grundsatzlich kénnen zwischen Monofolienldsungen (teilweise coextrudiert) und Folienverbunden un-
terschieden werden. In den folgenden Darstellungen ist oben stets die Luftseite, unten die Innenlage in
Richtung der Solarzellen abgebildet.

5.2.1 Monofolienlésungen, coextrudiert: polyamidbasiert / polyolefinbasiert

Coextrudierte Backsheets auf Basis von zum Beispiel Polyamiden und Polyolefinen werden hier als
Monofolienlésungen betrachtet, da sie im Vergleich zu herkdmmlichen Folienverbunden in der Regel
keine Delamination der einzelnen Lagen der Folie zeigen und nicht mit Hilfe von Kaschierklebstoffen
verbunden worden sind.

(modifizierten) PA / PO
(modifizierten) PA / PO
(modifizierten) PA / PO

Bild 1 — Monofolienlésung, coextrudiert

5.2.2 Monofolienlésung Typ ,,CPC*: (fluorhaltige) Beschichtung / PET / (fluorhaltige)
Beschichtung

(fluorhaltige) Beschichtung
PET
(fluorhaltige) Beschichtung

Bild 2 — Monofolienlésung Typ "CPC"

5.2.3 Folienverbund Typ ,,CPE*“: (fluorhaltige) Beschichtung / PET / Primer fiir
Einbettungsmaterialhaftung

(fluorhaltige) Beschichtung
PET
Primer fiir Einbettungsmaterialhaftung

Bild 3 — Folienverbund Typ ,,CPE“

5.2.4 Folienverbund Typ ,,PPE“: PET / PET / Primer fiir Einbettungsmaterialhaftung

PET
PET
Primer flir Einbettungsmaterialhaftung

Bild 4 — Folienverbund Typ ,,PPE*

5.2.5 Folienverbund Typ ,,TPT" / ,,KPK": PVF oder PVDF / PET / PVF oder PVDF

PVF /PVDF
PET
PVF /PVDF

Bild 5 — Folienverbund Typ ,,TPT* / ,,KPK“
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5.2.6 Folienverbund Typ ,,TPE“ / ,,KPE“: PVF oder PVDF / PET / Primer fur
Einbettungsmaterialhaftung

PVF /PVDF
PET
Primer fur Einbettungsmaterialhaftung

Bild 6 — Folienverbund Typ "TPE" / "KPE"

5.3 Definition zur Bewertung des Backsheets

Ziel der allgemeinen Bewertung soll eine realistische Einschatzung des elektrischen Sicherheitspoten-
tials sein. Die Bewertung des Backsheets setzt sich aus mindestens einer optischen Untersuchung und
entsprechender Dokumentation (siehe Abschnitt 5) zusammen. Sollte hiermit keine eindeutige Bewer-
tung maoglich sein, missen weitere Bewertungs- und Analysemethoden herangezogen werden, um eine
Aussage zum aktuellen Zustand und zu einer mdglichen Entwicklung zu geben.

5.4 Klassifizierung der Backsheet-Defekte
5.4.1 Abkreiden / Chalking

Beschreibung: Beim Abstreichen des Backsheets bleibt ein weildlicher Riickstand auf dem Handschuh
bzw. auf dem fiir den Abstrich verwendeten Hilfsmittel.

Sicherheitshinweis: Bei PV-Anlagen, die unter Spannung stehen, darf der Abstrich nur mit geeigneten
IsolationsschutzmalRnahmen durchgefiihrt werden; es besteht sonst flir den Prifer / die Priferin die
Gefahr eines elektrischen Schlags.

Erklarung: Fotokatalytisch aktives Titandioxid (weiles Farbpigment) I6st sich aus dem Polymer des
Backsheets (Zersetzung des Polymers).

Auswirkung: Abkreiden hat nach dem aktuellen Stand der Technik keine direkten negativen Auswir-
kungen auf das Backsheet, wird jedoch oftmals zusammen mit anderen Effekten wie Sprodigkeit und
Rissbildung beobachtet.

5.4.2 Verfarbung | (browning, yellowing)

Beschreibung: Lokale braunliche, gelbliche Verfarbungen des in der Regel weillen Backsheets. Haufig
in Korrelation mit deutlich warmeren Zellen (sichtbar im Betrieb mittels Infrarot-Thermografie gem.
DIN IEC/TS 62446-3 (VDE V 0126-23-3)) und im Falle kristalliner Silizium Solarzellen ausgeldst durch
Zellbruch.

Erklarung: Anzeichen fur eine lokale dauerhafte Erwdrmung, die zu einer beschleunigten Alterung der
Polymere fihrt.

Auswirkung: Dies fiihrt haufig zu einer Braunfarbung und langfristig zu Rissbildung und / oder Ver-
sprodung. Langfristig besteht zudem die Gefahr der Rissbildung der Folie und damit eines elektrischen
Sicherheitsrisikos.

5.4.3 Verfarbung Il (browning, yellowing)

Beschreibung: GroR¥flachige braunliche, gelbliche Verfarbungen des in der Regel weiflen Backs-
heets. Im Falle einer frontseitigen Verfarbung kann es sich entweder um eine Veranderung im Verkap-
selungsmaterial oder des Backsheets handeln, ggf. zerstérende Untersuchungen notwendig.

Erklarung: Aufgrund von UV-Strahlung, die zu einer beschleunigten Alterung der Polymere fuhrt.

Auswirkung: Langfristig besteht die Gefahr der Rissbildung / Delamination (siehe 5.4.6) der Folien
und damit die Gefahr eines elektrischen Sicherheitsrisikos.

5.4.4 Korrosion der elektrischen Verbinder

Beschreibung: Optische Verfarbungen an den Querverbindern, Zellverbindern und / oder an den Ver-
bindungspunkten. Typischerweise sind die Verfarbungen braunlich / grunlich.

Erklarung: Chemische Reaktion zwischen metallischen Komponenten (Fingerkontakte, Zell- und Quer-
verbinder) mit Sauerstoff, Wasser und weiteren Stoffen.
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Auswirkung: Elektrische Verbindungen werden hochohmiger bzw. verlieren den Kontakt. Es kdnnen
sich Hotspots entwickeln. Korrosion der elektrischen Verbinder ist ein deutliches Anzeichen flr che-
misch aktive Reaktionen im Laminat, in der Regel durch erhéhten Feuchtigkeitseintritt hervorgerufen.

5.4.5 Risse in Backsheets

Beschreibung: Die Risse konnen auf der Innen- oder Auf3enseite der Backsheets sichtbar sein. Hinzu
kommen vollstandig durch die Backsheets gehende Risse.

Erklarung: Risse stellen Zersetzungserscheinung der Backsheets dar. Die Ursachen der Rissbildung
sind vielfaltig und hdngen vom verwendeten Material des Backsheets, der verwendeten Einkapselungs-
folie und dem Einsatzort ab.

Auswirkung: Durch die Risse im Backsheet kann starker Feuchtigkeit und Wasser in das Modul ein-
dringen. Es besteht die Gefahr, dass dadurch elektrisch aktive Komponenten mit der dufleren Umge-
bung (Erde) in Kontakt kommen. Dadurch kann es zu beschleunigter Korrosion / Degradation kommen
und die elektrische Isolation ist nicht mehr gewahrleistet, so dass die Betriebssicherheit ebenfalls nicht
mehr gewabhrleistet ist.

5.4.6 Delamination

Beschreibung: Zersetzung des Laminatverbundes und damit der Integritat des PV-Moduls. Es liegt
eine flachige Ablésung an einer Grenzflache im Laminat vor. Delaminationen konnen grundsatzlich an
allen Grenzflachen entstehen. Hauptsachlich treten aber zwischen Frontglas und Einkapselungsmate-
rial, Backsheet und Einkapselungsmaterial oder Zelle Delaminationen auf. Méglich sind aulerdem Dela-
minationen von der Solarzelle.

Erklarung: Delamination wird haufig ausgeltst durch Wassereintritt, meistens vom Modulrand her, oder
durch Mikro- oder Makrorisse im Backsheet oder durch Verunreinigungen.

Auswirkung: Am Rand des Moduls besteht die erhéhte Mdglichkeit des Feuchtigkeitseintritts, wodurch
die Alterung des gesamten PV-Moduls beschleunigt wird. Abhdngig von der Stelle im Modul kann die
elektrische Isolation nicht mehr gewahrleistet werden.

5.4.7 Mechanische Schaden

Beschreibung: Bei mechanischen Schaden handelt es sich bspw. um Risse, Eindricke, Dellen,
Schnitte, Kratzer, Briche der Backsheets. In der Regel treten sie vereinzelt auf.

Erkliarung: AuRere, mechanische Einwirkung auf das Backsheet.

Auswirkung: Abhangig von der Art der mechanischen Schaden kénnen zum Beispiel Zellbruch (siehe
5.4.2) oder Verlust der elektrischen Isolation auftreten.

5.4.8 Brandstellen

Beschreibung: Bei Brandstellen handelt es sich um Beschadigungen des Backsheets durch extreme
Hitze. Sie treten haufig lokal auf und sind in der Regel erkennbar anhand der schwarzen Farbung der
Defektstelle (bei weilken Folien) und der starken Briichigkeit der Folie um die Brandstelle.

Erklarung: Partielle Abschattungen (stark abhangig vom Zelltyp), defekte Loétstellen, Korrosion durch
eingedrungene Feuchtigkeit oder Ermidung von Bandchen sowie Erdschlisse zum Rahmen kénnen
zu Brandstellen fuihren. Glasbruch, ausgel6st durch starke Erwarmung einzelner Zellen, ist als Ursache
von Brandstellen entlang der Bandchen nicht maéglich.

Auswirkung: In der Regel ist die elektrische Sicherheit nicht mehr gewahrleistet. Aulierdem besteht ein
erhdhtes Brandrisiko.
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5.5 Klassifizierungsmatrix

Die nachstehende Tabelle gibt einen Uberblick ber die allgemeine Klassifizierung des Backsheets. Beispielbilder zu den Klassen sind in Anhang A: Beispielbilder

der Klassifizierung bekannter Backsheet-Defekte gegeben.

In der Spalte Beschreibung werden die Ergebnisse der optischen Untersuchung in Zusammenhang mit Anhang A aufgelistet und anhand der darauffolgenden
Spalten klassifiziert (0 bis 3, steigende Kritikalitat) und einem elektrischen Sicherheitsrisiko zugeordnet. Die Handlungsempfehlungen geben einen Uberblick zu den

nachsten Schritten (Entscheidungsmatrix siehe 5.6).

Tabelle 1 — Klassifizierungsmatrix

# Beschreibung Klassifizie- Elektrisches Sicherheitsrisiko Handlungsempfehlung
rung
1 Keine optischen Auffalligkeiten auf dem Backsheet, keine Verfarbung, keine
kein Abkreiden, keine Beschadigungen, auch von der Fronseite des 0 Sehr gering
Moduls sichtbar (z. B. Delamination in den Ecken, oder kleine Risse).
2 Abkreiden / Chalking. . Prifung und Charakterisierung des Ruckseitenfolientyps
) ) 1 Sehr gering Handlungen siehe 5.6.
Typischerweise fast alle Module betroffen.
3 Leichte Verfarbungen (browning, yellowing), keine Versprodung/Riss- ] Gering Priifung und Charakterisierung des Riickseitenfolientyps
bildung sichtbar, sonst Klassen 5-7. Handlungen siehe 5.6.
4 Korrosionserscheinungen der elektrischen Verbinder. Gering, wenn nur Zellverbinder. Prifung und Charakterisierung des Riickseitenfolientyps
Handlungen siehe 5.6.
Typischerweise nur einzelne Module betroffen, aulRer Serienfehler. 1 Mittel bis sehr hoch, wenn deutli- ung !
che (Grun)farbung vom Querver-
binder in Richtung Rahmen.
5 Risse in der Riickseitenfolie: Luftseite (outer surface). Prifung und Charakterisierung des Rickseitenfolientyps, Iso-
5 Mittel lationspriifung.
Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgel6st durch .
. Handlungen siehe 5.6.
schadhafte einzelne Zellen.
6 Risse in der Riickseitenfolie: Laminatsseite (inner surface). Prifung und Charakterisierung des Rickseitenfolientyps, Iso-
2 Mittel lationspriifung.
Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgel6st durch .
) Handlungen siehe 5.6.
schadhafte einzelne Zellen.
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In der Regel sehr gering.

# Beschreibung Klassifizie- Elektrisches Sicherheitsrisiko Handlungsempfehlung
rung
7 Risse in der Riickseitenfolie: durchgehend. Prifung und Charakterisierung des Riickseitenfolientyps, Iso-
lationspriifung.
Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgel6st durch 3 Sehr hoch .
) Handlungen siehe 5.6.
schadhafte einzelne Zellen.
8 Delaminationen I: allgemein: kleinere Blasen in der Mitte des Moduls, 1 Gerin Handlungen siehe 5.6.
keine direkte Gefahrdung der elektrischen Isolation. 9
9 Delaminationen Il: grofflachig oder am Rand liegend: Delaminationen Prifung und Charakterisierung des Riickseitenfolientyps, Iso-
am Rand reduzieren die Luft/ Kriechstrecken durch Feuchteeintrag. lationspriifung.
Grofflachige Delaminationen kénnen zu grofRflachiger Freilegung von 3 Sehr hoch Handlungen siehe 5.6.
elektrischen Teilen im Laminat fiihren und sind daher ein inharentes
elektrisches Sicherheitsrisiko. Haufig mit deutlicher Korrosion der
Querverbinder verbunden.
10 | Mechanische Schaden durch Werkzeuge oder/ und Steinschlag oder/ Handlungen siehe 5.6.
und andere mechanische Einwirkungen (Tiere, Reinigung, Wartungsar-
. 2 Hoch
beiten).
Typischerweise nur einzelne Module betroffen.
11 Brandstellen. Modul auf3er Betrieb setzen.
3 Sehr hoch
Typischerweise nur einzelne Module betroffen.
12 Produktionsbedingte Fehler:
Falsch orientiertes BS (Typischerweise sehr selten). 2 Hoch Handlungen siehe 5.6.
Zellbruch in der Nahe des Modulrands (Typischerweise sehr selten). 2 Mittel Handlungen siehe 5.6.
Bandchen oder andere elektrisch aktive Elemente in der Nahe des Mo- 9 Mittel Handlungen siehe 5.6.
dulrands (Typischerweise sehr selten).
Verfarbte Isolationssheets in der Nahe Anschlussdose (Typischer- 1 orin Handlungen siehe 5.6.
weise sehr selten). gering
Fixierungstapes (typischerweise alle Module eine Charge). 1 In der Regel sehr gering. keine
13 Biofilme Dokumentation

Ggf. Bestimmung des Biofilms
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5.6 Entscheidungsmatrix und weiterfilhrende Priifungen

Entsprechend der Klassifizierungsmatrix (siehe 5.5) leiten sich empfohlene Handlungen ab. Abhangig von den Ergebnissen der durchzufiihrenden, in der folgen-
den Tabelle dargestellten, Untersuchungen kénnen dann Entscheidungen hinsichtlich des zukiinftigen Betriebs des Moduls getroffen werden.

Tabelle 2 — Entscheidungsmatrix

Besti
Optische Prii- estimmung i Isolations-
., " Typ Backsheet | Isolationstest L
Beschreibung fung geman gemaR 5.7.2 gemaR 5.8.1 test gemaR Empfohlene Handlungen
5.71 o e 5.8.3
5.7.3u.5.7.5
Keine opti alligkei-
ptischen Auffalligkei Keine
ten
. . o PA-Folie: Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr, Gefahr der Rissbildung
Abkreiden / Chalking o Andere Folien: Uberpriifung nach spatestens 2 Jahren, wenn optisch sonst
X X OK
o Andere Folien: Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr, wenn optisch Delamina-
tions- oder Korrosionserscheinungen sichtbar
. = PA-Folie: Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr
Leichte Verf - N !
.elc eve .arbungen (brow o Andere Folien: Uberprifung nach spatestens 2 Jahren, wenn optisch sonst
ning, yellowing) X x OK
o Andere Folien: Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr, wenn optisch Delamina-
tions- oder Korrosionserscheinungen sichtbar
Korrosionserscheinungen o Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr fiir leichte Korrosionserscheinungen und
) . bestandenem Isolationstest
der elektrischen Verbinder X X o Detaillierte Priifung der ganzen Anlage, wenn einige Module starke Korrosi-
onserscheinungen aufweisen und Isolationsprifung ein FAIL ist. Gefahr von
Brand, Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Risse in der Rickseitenfolie: pAss: Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr
Luftseite (outer surface) x X x X FAlL: Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Risse in der Rickseitenfolie: . . .
Laminatsseite (i PAss: Uberprifung nach spatestens 1 Jahr
a:ma)ssel e (inner x X x FAIL: Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
surface
Risse in der Riickseitenfolie: pAss: Weiterbetrieb méglich, Warnhinweise fiir Personal, Uberpriifung nach
' spatestens %2 Jahr, Arbeiten auf der Anlage nur bei Trockenheit
durchgehend x x X FAIL: Anlage in elektrisch sicheren Zustand versetzen und Austausch der be-
troffenen Module
Delaminationen I: allgemein:
kleinere Blasen in der Mitte X o Uberpriifung nach spétestens 2 Jahren
des Moduls
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Bestimmung

Optische Prii- i Isolations-
., " Typ Backsheet | Isolationstest L
# Beschreibung fung geman gemaR 5.7.2 gemaR 5.8.1 test gemaR Empfohlene Handlungen
5.7.1 o o 5.8.3
5.7.3u.5.7.5
9 Delaminationen II: groRfla- ¢ Bestimmung der Riickseitenfolie und des Einkapselungsmaterials
. U X X X X PAss: Uberprifung in 1 Jahren (ggf. 2 Jahre)
chige oder am Rand liegend FAIL: Stillegung / Austausch der betroffenen Module
. . pAss: Uberpriifung nach spéatestens 1 Jahren
10 Mechanische Schaden X X X F AIL: Reparatur der Defektstelle mittels kompatibler Reparaturlésung und
Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr
11 Brandstellen X o Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Falsch orientiertes Backs-
12 h:;C onientieries Sacks X X e Siehe Punkt 9 Delamination
Zellbruch in der Nihe des o Priifung, ob Luft-Kriechstrecken nicht eingehalten, Uberpriifung CE-Konformi-
tat
Modulrands x x pAss: Notieren in Dokumentation, Uberpriifung nach spatestens 1 Jahr
FAlL: Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Bandchen oder andere e Priifung, ob Luft-Kriechstrecken nicht eingehalten, Uberpriifung CE-Konformi-
) . . tat
elektrlusch aktive Elemente in X X PAss: Notieren in Dokumentation, Uberprifung nach spéatestens 1 Jahr
der Nahe des Modulrands FAIL: Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Verfarbte Isolationssheets in . o Dokumentation der Verfarbungen
der Nahe Anschlussdose o Uberpriifung nach spétestens 2 Jahren
Fixierungstapes (typischer- - . «
) lle Module ei PAss: Uberprifung nach spatestens 1 Jahr
weise alle Module einer x x FAlL: Stilllegung / Austausch der betroffenen Module
Charge)
13 Biofilm X o Uberpriifen auf Veranderung / Wachstum nach spatestens 2 Jahren
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5.7 Bewertungs- und Charakterisierungsmethoden

In diesem Abschnitt werden mdégliche Charakterisierungsmethoden beschrieben. Diese weisen unter-
schiedliche Informationstiefen in das Backsheet auf. Dies ist bei der Bewertung zu beriicksichtigen. Die
Informationstiefe ist schematisch in nachfolgender Graphik dargestelit.

FTIR

Luftschicht

Kernschicht

Innenschicht

EVAl

EVA2

Glas

/\_/‘\_/

Bild 7 — Schematische Darstellung der Eindring- bzw. Informationstiefe unterschiedlicher Me-
thoden zur Charakterisierung von Backsheets

5.7.1 Optische Bewertung

Die optische Bewertung erfolgt analog zu den Kriterien der DIN EN IEC 61215-1 (VDE 0126-31-1):
2022-02, Abschnitt 8 ,,GroRere sichtbare Schaden®.

Fotos der vorgefundenen Defekte gehéren zusammen mit der Modulbeschreibung (Typ, Seriennum-
mer) zur Dokumentation.

5.7.2 Fourier-Transformations-Infrarot-(FTIR-)Spektroskopie

Fourier-Transformations-Infrarot-(FTIR)-Spektroskopie ist eine zerstérungsfreie, schnelle Analyseme-
thode zur Identifikation chemischer Verbindungen an Oberflachen. Durch einen Infrarotlichtstrahl wird
die Probe angeregt. Jede elektromagnetische Strahlung hat Einfluss auf die Bindungen organischer
Molekile. Bei der Absorption von Infrarot-Strahlung werden die Bindungen zu Schwingungen (durch
nahes, mittleres oder fernes Infrarot) und Rotationen (fernes Infrarot) angeregt. Die Molekulschwingun-
gen werden vom FTIR-Gerat als Absorption der Strahlung im Infrarotspektrum gemessen; das Spektro-
meter detektiert nach dem Durchgang des Infrarotstrahls durch die Probe einen gedampften Strahl. Der
Grad der Abschwachung jeder Frequenz wird als Absorptionsbande im Spektrum sichtbar. Je starker
absorbiert wird, desto intensiver sind die Absorptionsbanden. Zur Identifikation von Polymeren eignet
sich die Messung im abgeschwachte-Totalreflektion-(ATR-)Modus. Diese Methode ist sehr oberflachen-
sensitiv, was bedeutet, dass man Informationen tber das Polymermaterial aus einer Tiefe von wenigen
Mikrometern erhalt. Das resultierende Spektrum enthalt ausschliefdlich Informationen Uber die aul’en-
liegende Polymerschicht. Damit eignet sich das Verfahren flur die sichere Identifikation der auf3enlie-
genden Polymerschicht. Die Identifikation weiterer Polymerschichten mit dieser Methode ist zersto-
rungsbehaftet und nur am Querschnitt der Rickseitenfolie méglich. Neben Laborgeraten sind auch
tragbare Losungen fiir Messungen im Feld verflgbar.

Bekannte Folien sind exemplarisch in Anhang B: Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-De-
fekte mittels FTIR-Spektroskopie dargestellt.

5.7.3 Raman-Spektroskopie

Raman-Spektroskopie basiert auf dem Raman-Effekt, einer Wechselwirkung zwischen Licht und Mate-
rie und ist eine zerstdrungsfreie Analysemethode zur ldentifikation chemischer Verbindungen. Die
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Probe wird mit einer Laserquelle bestrahlt und das resultierende Streulichtspektrum wird gemessen.
Eine Frequenzanalyse des gestreuten Lichts ermdglicht Riickschliisse auf das Material aufgrund der
charakteristischen Schwingungsform der Molekiile. Aus dem enthaltenen Spektrum lassen sich Riick-
schliisse auf die untersuchte Probe ziehen. Die Eindringtiefe des Laserstrahls liegt bei wenigen um bis
100 ym, je nach Fokuslage. Damit werden bei Ruckseitenfolien mit einem mehrlagigen Aufbau nicht nur
Informationen der au3enliegenden Polymerlage, sondern auch der Kernschicht der Folie gesammelt.
Durch eine Auswertung des resultierenden Mischspektrums kann neben der au3enliegenden Polymer-
schicht auch die Kernschicht der Ruckseitenfolie identifiziert werden. Neben Laborgeraten existieren
Handgerate fir den mobilen Einsatz.

Bekannte Folien sind exemplarisch in Anhang C: Charakterisierungsbeispiele bekannter Riickseitenfo-
liendefekte mittels Raman-Spektroskopie dargestellt.

5.7.4 Nah-Infrarots-Absorptions-(NIRA-)Spektroskopie (NIRA)

Nah-Infrarots-Absorptions-(NIRA-)Spektroskopie basiert auf der Schwingungsanregung im nahen Infra-
rotbereich, das heifdt, im Bereich der Obertonschwingungen und Kombinationen. Aus der hohen Energie
des Anregungslichts (750 nm — 2500 nm) resultiert eine gréRere Eindringtiefe bzw. Informationstiefe
(bis 1 mm — 1,5 mm). Damit kénnen einfache Lichtquellen, Wellenleiter, verwendet und die Proben ohne
Vorbereitung analysiert werden. Daraus wiederum resultiert ein Summenspektrum Gber alle Schichten
des Folienmaterials. Mithilfe von Referenzspektren bekannter Materialien und Schichtaufbauten kénnen
die vorliegenden sowie fremde, unbekannte Folienschichten identifiziert werden. Neben Laborgeraten
sind verschiedene portable, fir den Feldeinsatz geeignete Gerate verfiigbar. Da diese Gerate in ihrer
Spezifikation variieren konnen, ist auf den Spektralbereich und die laterale Auflésung zu achten.

Bekannte Folien sind exemplarisch in Anhang D: Charakterisierungsbeispiele bekannter Riickseitenfo-
lien mittels NIRA dargestellt.

5.8 Sicherheitsrelevante Messmethoden
5.8.1 Isolationspriifung unter Bendssung

Zur Uberpriifung der allgemeinen elektrischen Sicherheit kann die Isolationspriifung beschrieben in
DIN EN 62446-1 (VDE 0126-23-1):2019-04, Abschnitt 6.7 ,Priifung des Isolationswiderstands von PV-
Arrays® werden.

Die detaillierte Uberpriifung erfolgt mittels DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt
4.15 ,Prufung des Isolationswiderstandes unter Benassung (MQT 15)“. Zur Sicherstellung der vollstan-
digen flachigen Kontaktierung der Ruckseite des Moduls muss abweichend zu MQT 15 die Rickseite
vollstandig mit Wasser bedeckt sein, inklusive der Dichtung zur Anschlussdose und des Abschluss zum
Rahmen.

Der Test kann im Labor, aber auch im Feld mittels entsprechenden Equipments durchgefuhrt werden.
Der gemessene Isolationswiderstand und die genaue Modul- und Wassertemperatur sind zu dokumen-
tieren.

5.8.2 Isolationspriifung unter Bendssung bei abweichenden Temperaturen

Per DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.15 ,Prufung des Isolationswiderstan-
des unter Benassung (MQT 15)“ ist eine Wassertemperatur von 23 °C +/- 2 K vorgegeben. Fur Mes-
sungen im Feld kann es jedoch schnell zu erheblichen Abweichungen nach oben und unten kommen.
Es ist bekannt, dass der Isolationswiderstand sehr stark von der Temperatur abhdngt. Um Messungen
auch im Feld und das ganze Jahr Uber durchflihren zu kdnnen, ist ein Korrekturverfahren notwendig.

Unter der Voraussetzung, dass die allgemeine Materialzusammenstellung des PV-Moduls gleich ist,
kann mittels einer Temperaturreferenzmessung ein Korrekturfaktor bestimmt und die gemessenen
Werte auf 23 °C normiert werden.

An mindestens 2 Modulen ist eine temperaturabhangige Messung durchzufiihren, die den Bereich der
Temperaturen im Feld und das Temperaturfenster von 23 °C +/- 2 K vollstandig abdeckt (siehe Bild 8).
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Hiermit lassen sich dann die Messungen der grof3en Stichprobe der Module bei anderen Temperaturen
auf den Referenzwert von 23 °C zurtickrechnen und vergleichen.

In der Dokumentation ist die Referenzmessung vollstdndig anzugeben. Aulierdem ist sicherzustellen,
dass durch langeres Benéassen des Moduls der Widerstand nicht signifikant veréandert wird (10% Ande-
rung Uber 10h sind akzeptabel!). Validiert kann dies gemaf 5.8.3 werden.

L
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Bild 8 — Schematische Darstellung der Referenzmessung des Isolationswiderstands. Hinweis:
Die Isolationswiderstandsachse ist logarithmisch.

5.8.3 Isolationspriifung nach Langzeitbenassung

Es ist aulRerdem bekannt, dass der Isolationswiderstand von gealterten PV-Module mit Rickseitenfo-
liendefekten sehr stark von der Historie der letzten Tage abhangt, d. h. wie warm und wie feucht es war.
Das kann dazu fluhren, dass Module selbst mit starker Rissbildung in der Riickseitenfolie als ausrei-
chend isoliert eingestuft werden, obwohl die PV-Anlage sehr oft F AIL anzeigt wegen zu geringen Iso-
lationswiderstands. Im Sinne der Risikobewertung zur elektrischen Sicherheit ist an einer Stichprobe
von mindestens 5 Modulen (gleiche Materialzusammensetzung) und reprasentativen Schaden eine Iso-
lationsprifung nach Langzeitbendssung durchzufihren.

5.8.3.1 Durchfiihrung I: Bewertung von Modulen mit Rissen in der Riickseitenfolie

Bei einer Temperatur von 23 °C +/-2 K mussen die Modulriickseiten 48 h vollstandig mit Wasser be-
deckt gelagert werden. Die Kabel und Stecker sind aus dem Wasser fernzuhalten. Sollte sich ein sicht-
barer Defekt an den Kabeln und Steckern befinden und diese ggf. Ursache von geringen Isolationswi-
derstanden sein, sind separate Priifungen notwendig.

Der Isolationswiderstand ist davor und danach zu messen und zu dokumentieren. Die Modul-/ Wasser-
temperatur muss ber den Zeitraum stabil sein und ebenfalls dokumentiert werden.

5.8.3.2 Durchfiihrung ll: Bewertung von Modulen mit Delamination (primar im
Randbereich)

Abweichend zu 5.8.3.1 muss das gesamte Modul, inklusive Frontseite, mit Wasser bedeckt werden, das
heifl3t, es muss eingetaucht werden.

Der Isolationswiderstand ist davor und danach zu messen und zu dokumentieren. Die Modul-/ Wasser-
temperatur muss Uber den Zeitraum stabil sein und ebenfalls dokumentiert werden.
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Schwarz: PV-Modul ohne Schadigung der Isolation (Schwankungen resultieren aus dem Grenzbe-
reich des Messinstruments).

Blau: PV-Modul mit auffalligem Verlauf des Isolationswiderstands. Anzumerken ist hier, dass der Wert
nach 48 h noch oberhalb des Mindestwertes (40 MQ m?) war.

Bild 9 — Typische Verlaufe des Isolationswiderstands wahrend der Langzeitbendassung

5.8.4 Kriterien zum Bestehen der Isolationspriifung

Der gemessene Wert fir Module, die gréRer als 0,1 m? sind, muss mindestens, gemaf
DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2), 40 MQ m? bei 23 °C betragen (Beispiel: ein 1,7 m? groRes Mo-
dul muss mindestens einen Isolationswert von 23,5 MQ aufweisen).

6 Prifbericht

Nach dem Abschluss der Priifungen ist ein Priifbericht vorzulegen. Dieser Prifbericht muss die folgen-
den Angaben (siehe auch DIN EN IEC 62446-1 (VDE 0126-23-1):2019-04, Abschnitt 9) enthalten.

6.1 Systemdaten
6.1.1 Grundlegende Systemangaben

Die folgenden grundlegenden Systemangaben sind als Mindestangaben bereitzustellen. Nachfolgende
Angaben auf dem Typenschild stehen im Regelfall auf dem Deckblatt der Systemdokumentation.

a) Projektidentifikation (sofern anwendbar);
b) Bemessungsleistung des Systems (nach dem Typenschild) (kW DC oder kVA AC);
c) PV-Module und Wechselrichter — Hersteller, Modell und Anzahl;
d) Installationsdatum;
e) Datum der Inbetriebnahme;
f) Name des Kunden;
g) Anschrift des Aufstellungsorts.
6.1.2 Angaben lber Systementwickler und -installateur(e)

Die folgenden Angaben sind als Mindestumfang allen Beteiligten zur Verfigung zu stellen. Sind mehrere
Unternehmen an der Entwicklung und des Baus des Systems beteiligt, sollten fiir alle Unternehmen,
gemeinsam mit einer Beschreibung ihrer Aufgabe im Projekt, die folgenden Angaben bereitgestellt wer-
den:

a) Systementwickler / -installateur, Unternehmen;

b) Systementwickler/ -installateur, Ansprechpartner;
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c) Systementwickler/ -installateur, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
6.1.3 Angaben uber Systembetreiber und Wartungsbetrieb(e): O&M

Die folgenden Informationen sind als Mindestumfang allen Beteiligten im Bereich O&M zur Verfligung
zu stellen. Sind mehrere Unternehmen an der Installation des Systems beteiligt, sollten fir alle Unter-
nehmen, gemeinsam mit einer Beschreibung ihrer Aufgabe im Projekt, die folgenden Angaben bereit-
gestellt werden:

a) Systembetreiber und Wartungsbetrieb(e), Unternehmen;

b) Systembetreiber und Wartungsbetrieb(e)r, Ansprechpartner;

c) Systembetreiber und Wartungsbetrieb(e), Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.
6.2 Angaben zum Prufer / zur Priferin und der Ausriistung

Die folgenden Informationen zum Prufer / zur Priferin und der Ausristung sind allen Beteiligten zur
Verfligung zu stellen:

a) Name des Priifers / der Priferin, Unternehmen, Postanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Ad-
resse, ggf. Schulungsnachweise und Zertifikate

b) Ausristung: verwendete Gerate wie z. B. Kameras, Spektrometer inklusive Spezifikationen und
Kalibrationen, ggf. Datenbank fiir Materialabgleich

6.3 Dokumentation der Auffélligkeiten

Vorgefundene Auffalligkeiten bzw. einzelne Fehler miissen vollstandig mittels Seriennummer und Posi-
tion in der PV-Anlage und detaillierter Fehler- und Charakterisierungsbeschreibung dokumentiert wer-
den. Hier kann z. B. zur Vereinfachung auf die Nummern in den Tabellen (A-xy, B-xy, C-xy und D-xy)
aus dieser VDE SPEC verwiesen werden.

Bei Serienfehlern miissen exemplarische Bilder mit Verweis auf die genaue Position in der Anlage an-
gegeben werden und alle betroffenen Module missen mittels Seriennummer dokumentiert werden
(z. B. Uber vorhandene Liste aus der Installation).

Die folgenden Einzelheiten missen jeder Beobachtung beigefligt werden:
a) umfassende Beschreibung des Objekts;
b) Dateiname und Datum der Aufnahme des Fotos;

c) bei der Nutzung spezieller Charakterisierungsmethoden ist das Messinstrument und ggf. die
Referenzierungskette anzugeben;

d) falls Sofortmaflnahmen erforderlich sind, muss neben dem Fehler auch die entsprechende
Handlungsempfehlung beschrieben werden;

e) bei besonders sicherheitskritischen Auffalligkeiten ist speziell auf das Risiko und mégliche wei-
tere Vorgehensweisen hinzuweisen; dazu gehort unter anderem die Information an Betreiber
und Lieferanten.

7 Evaluierungstest fur PV-Modul Ruckseitenfolien
7.1 Zweck

Ziel ist die labortechnische, beschleunigte Vorhersage zur Entwicklung von Ausfallmechanismen poly-
merischer Ruckseitenfolien (Backsheets). Im Mittelpunkt steht die Erkennung friiher Degradationsme-
chanismen wie Kreidung, Rissbildung, Verlust der Isolationsintegritat und Versprédung. Hierzu um-
fasst die vorgeschlagene Belastungssequenz ein breites Spektrum an Belastungsfaktoren.

7.2 Prifmuster

Zur allgemeinen Prifung von Rickseitenfolien sind 2 vollformatige PV-Module und 2 Prifmuster mit
Solderbump-Struktur vorgesehen (zusammen 4 Stiick).

Der Test kann an PV-Modulen, aber auch an speziellen Priifmustern durchgefiihrt werden. Fur Quali-
tatssicherungsprifungen ist die Verwendungen von reprasentativen PV-Modulen aus, z. B. der aktuel-
len Lieferung, empfehlenswert.
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Der Beschleunigte Test an gréReren Unebenheiten (z. B. Bandchen = Solderbumbtest, siehe IEC TS
62788-2) kann in der Regel nur mit Coupons (Spezielle Muster ohne elektrische Funktion) durchge-
fuhrt werden. Hier entfallen die Messungen zur elektrischen Sicherheit und der Leistung.

7.3 Eingangsmessungen und Zwischenmessungen

Fur die Evaluierung missen mindestens 2 reprasentative Muster ausgewahlt werden. Die Muster
missen in lhrem Aufbau der Gesamtheit der PV-Module entsprechen. Sollten kleinere Muster verwen-
det werden, muss der Grat der Reprasentativitat bewertet und im Prifreport dokumentiert werden.

Folgende Eingangsprifungen missen erfolgen:

1. Sichtprifung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.1 ,Sichtpriifung
(MQT 1)“, inkl. DIN EN IEC 61215-1 (VDE 0126-31-1):2022-02, Abschnitt 8 ,GréRere sicht-
bare Schaden® und stichprobenartig Mikroskopaufnahmen (Siehe Anhang A),

2. Isolationsprifung im Trockenen und unter Benassung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.3 ,Isolationsprifung (MQT 3)“, DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.15 ,Prifung des Isolationswiderstandes unter Benassung
(MQT 15)%,

3. STC Leistung nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.6 ,Leistung
bei Normprifbedingungen (MQT 06.1)“, optional Leistung bei geringer Strahlungsstarke
nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.7 ,Leistung bei geringer
Bestrahlungsstarke (MQT 07)".

7.4 Testsequenz

Die Testsequenz folgt einem kombinierten Klimaalterungsansatz unter Bezug auf DIN EN IEC 61215-
2 (MQT-10 bis MQT-13) und umfasst sowohl PV-Module als auch Prifmuster (Mini-Module und Cou-
pons).

Bild 10 zeigt die Reihenfolge der klimatischen Belastungen. Es setzt sich aus sich 3x wiederholenden
Prifungen von

1. DH200 (MQT 13): 200 h,
UV-Test (MQT 10): 40.5 KWh/m?,
DH200 (MQT 13): 200 h,
UV-Test (MQT 10): 40.5 KWh/m?,
TC50 (MQT 11): 50 Zyklen,

6.  HF10 (MQT 12): 10 Zyklen

aus DIN EN IEC 61215-2 zusammen. Die PV-Module und Prifmuster werden im UV-Test immer von
hinten bestrahlt bzw. von der Seite mit Polymerfolie. Bei einem Modul mit Front- und Rickseitenfolie
ist der Test von beiden Seiten aus durchzufiihren.

o M N

Anmerkungen: 81 kWh/m? UV (zwischen 300 und 400 nm) entsprechen einer Bewitterung von 1000 h nach dem
Bewitterungsstandard (IEC TS 62788-7-2).

Die Prifmuster missen mindestens nach jedem Zyklus gepruft werden x.4. Es empfiehlt sich allerdings
die Zwischenmessungen (x.1, x.2, x.3) nach jedem Schritt durchzufihren.
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Bild 10 — Testsequenz

7.5 Abschlussmessungen
Folgende Abschlussprifungen missen erfolgen:

1. Sichtprufung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.1 ,Sichtprifung
(MQT 1) inkl. DIN EN IEC 61215-1 (VDE 0126-31-1):2022-02, Abschnitt 8 ,Grolere sicht-
bare Schaden®,

2. Isolationsprifung im Trockenen und unter Bendssung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.3 ,Isolationsprifung (MQT 3), DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.15 ,Prifung des Isolationswiderstandes unter Bendssung
(MQT 15),

3. STC Leistung nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.6 ,Leistung
bei Normprifbedingungen (MQT 06.1)“, optional Leistung bei geringer Strahlungsstarke
nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.7 ,Leistung bei geringer
Bestrahlungsstarke (MQT 07)".

7.6 Anforderung (Pass / Fail)
Die Muster mussen folgende Bedingungen nach jedem Zyklus erfillen:

1. Sichtprifung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.1 ,Sichtpriifung
(MQT 1), inkl. DIN EN IEC 61215-1 (VDE 0126-31-1):2022-02, Abschnitt 8 ,GroéRere sicht-
bare Schaden® und stichprobenartig Mikroskopaufnahmen (Siehe Anhang A): Keine Auffal-
ligkeiten und kleinere Risse (E-01 - E-04).

2. Isolationsprufung im Trockenen und unter Benassung: DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.3 ,Isolationsprifung (MQT 3)“, DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-
2):2022-02, Abschnitt 4.15 ,Prifung des Isolationswiderstandes unter Benassung
(MQT 15)“: PV-Module mussen einen Wert groRer 40 MOhm*m? aufweisen. Kleine Muster
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entsprechend MQT 03 Anforderungen per IEC 61215-2. Auf Stark gesunkene Isolations-
werte muss explizit im Bericht hingewiesen werden.

3. STC Leistung nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.6 ,Leistung
bei Normprufbedingungen (MQT 06.1)%, optional Leistung bei geringer Strahlungsstarke
nach DIN EN IEC 61215-2 (VDE 0126-31-2):2022-02, Abschnitt 4.7 ,Leistung bei geringer
Bestrahlungsstarke (MQT 07)".

7.7 Priifreport

Neben der allgemeinen Beschreibung zum Testablauf/-auftrag hat der Report mindestens folgende
Informationen zu enthalten:

" Typschildangaben des Moduls,

" Seriennummern der Verwendeten PV-Module, Klare Kennzeichnung bei Mini-Modulen und
Coupons,

" BOM, mindestens Verkapselungsmaterialien und Ruickseitenfolie,

= Beschreibungen der Messgerate,

= alle Messungen an den Prifmustern,

. Beschreibung von Auffalligkeiten,

" Zusammenfassend eine Bewertung der Anforderungen (Pass / Fail).
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Anhang A: Beispielbilder der Klassifizierung bekannter Backsheet-Defekte

Tabelle 3 — Beispielbilder der Klassifizierung bekannter Backsheet-Defekte

Referenz- Beschreibung Beispielbilder
nummer
A-01 Keine optischen Auffalligkeiten auf der Riickseite, keine Verfar- keine
bung, kein Abkreiden, keine Beschadigungen, auch von der
Frontseite des Moduls sichtbar (z. B. Delamination in den
Ecken, oder kleine Risse).
A-02 Abkreiden / Chalking.
Typischerweise fast alle Module betroffen.
A-03

Leichte Verfarbungen (browning, yellowing), keine Versprodung /
Rissbildung sichtbar, sonst Klassen 5-7 (siehe Abschnitt 5.6).

Typischerweise nur einzelne Module betroffen.
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Referenz- Beschreibung Beispielbilder
nummer

A-04 Korrosionserscheinungen der elektrischen Verbinder.

A-05

Risse in der Ruckseitenfolie: Luftseite (outer surface).

Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgeldst
durch schadhafte einzelne Zellen.
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Beispielbilder

Referenz-
nummer

Beschreibung

A-06

Risse in der Rickseitenfolie: Laminatsseite (inner surface)

Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgeldst
durch schadhafte einzelne Zellen.
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispielbilder

A-07

Risse in der Rickseitenfolie: durchgehend

Typischerweise fast alle Module betroffen, wenn nicht ausgeldst
durch schadhafte einzelne Zellen.
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispielbilder

A-08

Delaminationen I:

kleinere Blasen in der Mitte des Moduls, keine direkte Gefahr-

dung der elektrischen Isolation.
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispielbilder

A-09

Delaminationen Il

grof¥flachige oder am Rand liegend: Delaminationen am Rand
reduzieren die Luft- / Kriechstrecken durch Feuchteeintrag.
Grof¥flachige Delaminationen kénnen zu grofflachiger Freile-
gung von elektrischen Teilen im Laminat fiihren und sind daher
ein inharentes elektrisches Sicherheitsrisiko.
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispielbilder

A-10

Mechanische Schaden:

durch Werkzeuge oder / und Steinschlag oder / und andere me-
chanische Einwirkungen (Tiere, Reinigung, Wartungsarbeiten).

Typischerweise nur einzelne Module betroffen.
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispielbilder

A-11

Brandstellen.

Typischerweise nur einzelne Module betroffen.
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Anhang B: Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-Defekte mittels FTIR-Spektroskopie

Tabelle 4 — Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-Defekte mittels FTIR-Spektroskopie

Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer

10 Innenliegende Polymerschicht: PA
B-01 Backsheet (RSF) mit 3-lagigem coextrudier-

Polyamid ten Polyamid (PA-PA-PA).

( ) Die Folien wurden unter dem Handelsnamen

AAA® vom Hersteller Isovolta vertrieben.

Intensitat [a. u]
o o
[

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500
Wellenzahl [cm-']

10 - _RSF Kernschicht: PA

|
Intensitat [a. u]

°

=

4000 3500 3000 2000 1500 1000 500

2500
Wellenzahl [cm-']

10 __AuBenliegende Polymerschicht: PA

Intensitat [a. u]
o
=

2000 1500 1000 500

4000 3500 3000 2500
Wellenzahl [cm-']
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Referenz- Beschreibung Beispiel

nummer

B-02 Backsheet (RSF) mit 3-lagigem Aufbau. Au- 10 Innenliegende Polymerschicht: PVF (Tedlar
TPT Renliegenden Polymerschicht PVF (Ted- 08 ‘

lar®), Kernschicht PET, innenliegende Poly-
merschicht PVF (Tedlar®).

ht PVF ~45 pm

Einbettmaterial

S os

g

E 04 |

i

é 02
o b
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

Wellenzah! [om')

10 Kernschicht: PET
08

5 o8

s

F 04

‘8

é 02

Intensitat [a. u.]

4000

3000

2500 2000
Wellenzah! [em)

1500

1000

—— VDE SPEC 90027 V1.1 (de)

29




Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer

B-03 Backsheet mit 3-lagigem Aufbau. Auf3enlie-

PVDF-PET- | genden Polymerschicht PVDF, Kernschicht

PE PET, innenliegende Polymerschicht mod.

PE.

| | duBere Schicht PVDF ~ 28 ym <+

Intensitét [a. u.]

3500

3000 2500 2000
Wellenzah! [cm']

1500

Intensitét [a. u.]

Kernschicht: PET

i,
' AN
4000 3500 3000 W:S‘:nomllx?l 1500 1000 500
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Anhang C: Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-Defekte mittels Raman-Spektroskopie

Tabelle 5 — Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-Defekte mittels Raman-Spektroskopie

Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispiel

C-01 Kombination von einem Polymer, hier PP.

Aufbau:

Spektren sind einmal von der Luftseite und einmal von der Zell-
seite der Rickseitenfolie aufgenommen.

Rutil ist fiir die weille Farbei verantwortlich.

rutile

PP PP

Ti-O

cell side

air side #\

1000 1500 3000
Raman shift (cm'1)

=

500
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispiel

C-02

Kombination von zwei Polymeren, hier PET und PE.

Spektren sind einmal von der Luftseite und einmal von der Zell-
seite der Rickseitenfolie aufgenommen.

PET

T
- PE o© o
cell side II I, ‘l_l,

PE

-C-H

PET

=

T
(=)
n

500 1000

1500 2500 3000

Raman shift (ch )
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Referenz-
nummer

Beschreibung

Beispiel

C-03

Kombination von drei Polymeren und einem Coating (C).

Spektren sind einmal von der Luftseite und einmal von der Zell-
seite der Rickseitenfolie aufgenommen.

Spektren sind einmal von der Luftseite und einmal von der Zell-
seite der Rickseitenfolie aufgenommen.

Rutil ist flir die weille Farbei verantwortlich.

rutile

Lo

air side Coating

cell side

500

1000 1500 2500 3000
Raman shift (cm™)
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Anhang D: Charakterisierungsbeispiele bekannter Backsheet-Defekte mittels NIRA-Spektroskopie

Tabelle 6 — Charakterisierungsbeispiele bekannter Defekte mittels NIRA-Spektroskopie

Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer
D-01 Backsheet mit 3-lagigem coextrudierten Polyamid (PA-PA-PA).
Die Folien wurden unter dem Markennamen AAA® vom Herstel- PA/PA/PA
ler Isovolta vertrieben. 8
[
®
O
—
O
72}
Ke]
<
M-A 1 " . 1 . 1 . 1 1 .
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Wavelength (nm)
D-02 Backsheet mit 3-lagigem coextrudierten Polypropylen (PP-PP-
PP/PP/PP

PP).

Absorbance

1600 1800 2000 2200 2400
Wavelength (nm)

1200 1400
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Beispiel

PVDF, Kernschicht PET, innenliegende Polymerschicht mod.
PE.

Absorbance

Referenz- Beschreibung
nummer
D-03 Backsheet mit 3-lagigem Aufbau. AufRenliegende Polymerschicht
PVF (Tedlar®), Kernschicht PET, innenliegende Polymerschicht PVF/PET/PVF
PVF (Tedlar®). [0}
O
C
®
O
—
o
0
o)
<
1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400
Wavelength (nm)
D-04 Backsheet mit 3-lagigem Aufbau. AulRenliegende Polymerschicht
PVDF/PET/PE

1200 1400

1600 1800 2000 2200
Wavelength (nm)

2400
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Anhang E: Beispielbilder von Beobachtungen aus dem Evaluierungstests

Tabelle 7 — Typische optische Bilder wahrend des Evaluierungstests

Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer

E-01 FC basierte Ruckseitenfolie mit Rissen und Yellowing nach DH-
200 + UV-81 kWh/m?

Luftseite zeigt Kratzer und Freilegung des PET-Kerns. Vorher ist
der weiRliche PET-Kern sichtbar. Nach 81 kWh/m? Riickseiten-
beleuchtung verfarbt sich die freigelegte Kernlage gelb.

Beleuchtung wahrend UV: von vorne

E-02 PET basierte Ruickseitenfolie zeigt Chalking nach DH-200 + UV-
81 kWh/m?

Beleuchtung wahrend UV: von hinten
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Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer
E-03 PVDF basierte Ruckseitenfolie: Langliche gerade Risse nach
DH200 + UV-81 kWh/m? + HF-10
Beleuchtung wéahrend UV: von vorne
E-04 PVDF basierte Ruckseitenfolie: zick-zack-artige Risse nach

DH200 + UV-81 kWh/m? + HF-10

Beleuchtung wahrend UV: von hinten

—— VDE SPEC 90027 V1.1 (de)
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Referenz- Beschreibung Beispiel
nummer
E-05 PET basierte Rickseitenfolie: Yellowing after nach DH200 + UV-
81 kWh/m? + HF-10
Beleuchtung wahrend UV: von hinten
E-06 FC basierte Ruckseitenfolie: Yellowing after nach DH200 + UV-

81 kWh/m? + HF-10

Beleuchtung wahrend UV: von hinten
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